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INSTITUICAO ALLAN KARDEC ALICE PERI
Rua Ipacaetd, N°.51, Jd. Pres. Dutra — Guarulhos - SP, declara sob tini 1sabilidade
que os servigos ou produtos fornecidos pela Nota fiscal de Servigo N°153" ¢ 154, pela
empresa MAXSEG, que se refere esta declaragdio em Conformidade com as Normas
Brasileiras aplicaveis:

NORMA: ABNT ( NBR 12962/2016)
E Regulamento aprovado pelo INMETRO — INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA
NORMALIZAGAO E QUALIDADE INDUSTRIAL em conformidade ao disposto na

Portaria 06/91 do D.S.S. T/M. T.A.

OBS “ESTA DECLARACAO SO TEM VALOR MEDIANTE A UTILlZACAﬁmTA DO
APARELHO DE ACORDO COM AS INSTRUCOES NELE CONTIDAS”.

INSTITUICAO ALLAN KARDEC ALICE PEREIRA

ATENCIOSAMENTE,

LILIAN AﬂéALEE‘s
MAXSEG FIRE
Fones: 9.8875-1279
Sede: (11) 2382-3727/2611-9772
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Relatorio de Recarga dos Extintores

INSTITUICAO ALLAN KARDEC ALICE PEREIRA
(x) Recarga de 07 Extintores = NOTA N° 153 E 154

Foram recarregados os extintores citados acima no dia 31/10/2022, atendendo normas de
seguranga, com produtos desenvolvidos para atender as normas de satde piblica, devendo ser
novamente executados no dia 31/10/2023.

04 - PQS 4KG(BC)= Faixa de Temperatura de Operagdo (-10°C A 50°C) Extintor de P6 Quimico ¢
a base de NaHCo3 (bicarbonato de sodio) N*(Nitrogénio)Pressido normal de carregamento: 1,0
a 1,03 MPa 20°C

03 - AP 10LTS = Faixa de Temperatura de Operagdo (-4° C A 45°C) Extintor de Agua Potavel ¢ a
base de gés expelente N? (nitrogénio) Pressdo normal de carregamento: 1,0 a 1,03 MPa 20°C

Realizagdo das Recargas: 31/10/2022
Proxima Recarga: 31/10/2023

Garantia das recargas por um Periodo de 1 ano, desde que os extintores, ndo estejam violados como
por exemplo: Lacres rompidos, Valvulas Quebrada, Valvulas com vestigios de Matéria Prima, Sem

Etiquetas de Garantia, Selos do Inmetro.

ATENCIOSAMENTE,

LILIAN ALHAES
! SEG FIRE
ones: 9.8875-1279
Sede: (11) 2382-3727/2611-9772



