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PREZADO CLIENTE

Cliente: INSTITUICAO ALLAN KARDEC ALICE PEREIRA
Endereco: RUA CAME, N°. 653 - MOOCA - SP

Termo de Conformidade

Certificamos que os equipamentos abaixo relacionados estdo em conformidade com
as Normas:
1) NBR-12962 — Extintores

Validade do termo: 1 ano
Sdo Paulo, 31 de OUTUBRO de 2023

PROTEX CHAMA COMERCIO E MANUTENGAO E RECARGA DE EXTINTORES LTDA
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DECLARACAO DE CONFORMIDADE

Ao

INSTITUICAO ALLAN KARDEC ALICE PEREIRA, estabelecida a
Rua Camé, N° 653, Mooca, declara sob tnica responsabilidade que os servigos ou
produtos fornecidos pela Nota fiscal de Servigo N°: ***  que se refere esta
declaragdo em Conformidade com as Normas Brasileiras aplicaveis:

NORMA: ABNT ( NBR 12962/2016 )
E Regulamento aprovado pelo INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA
NORMALIZAGCAO E QUALIDADE INDUSTRIAL em conformidade ao disposto na

Portaria ©6/91 do D.S.S. T/M. T.A.

OBS “ESTA DECLARACAO SO TEM VALOR MEDIANTE A UTILIZACAO CORRETA DO
APARELHO DE ACORDO COM AS INSTRUCOES NELE CONTIDAS”.

INSTITUICAO ALLAN KARDEC ALICE PEREIRA

ATENCIOSAMENTE,
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Relatorio de Recarga dos Extintores

[NSTITUIC;&O ALLAN KARDEC ALICE PEREIRA
(x) Recarga de 02 Extintores = NOTA 01

Foram recarregados os extintores citados acima no dia 31/10/2023, atendendo normas de
seguranga, com produtos desenvolvidos para atender as normas de saude publica,
devendo ser novamente executados no dia 31/10/2024.

01- PQS 4KG(BC)= Faixa de Temperatura de Operagdo (-102C A 502C)
Extintor de P6 Quimico é a base de NaHCo3 (bicarbonato de sadio)
N2(Nitrogénio)Pressdo normal de carregamento: 1,0 a 1,03 MPa 202C

01- AP 10LTS = Faixa de Temperatura de Operagdo (-42 C A 452C)
Extintor de Agua Potavel é a base de gds expelente N? (nitrogénio)
Pressdo normal de carregamento: 1,0 a 1,03 MPa 202C

Realizacao das Recargas: 31/10/2023

Proxima Recarga: 31/10/2024

Garantia das recargas por um Periodo de 1 ano, desde que os extintores, ndo
estejam violados como por exemplo: Lacres rompidos, Valvulas Quebrada, Valvulas
com vestigios de Matéria Prima, Sem Etiquetas de Garantia, Selos do Inmetro.
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Laudo de Recarga de Extintores

Cliente: INSTITUICAO ALLAN KARDEC ALICE PEREIRA
Certificamos que os equipamentos abaixo relacionados estdo em conformidade com as
Normas:
1) NBR-12962 - Extintores
Recarregados em — OUTUBRO 2023
Préoxima Recarga— OUTUBRO 2024

| EXTINTORES QUANTIDADE
—PQ 0O QUIMICO 4KG) BC 01
SURI 01
SAS CARBONI 00

TIPO PO QUIMICO BC: Para uso em parte elétrica, Liquidos inflamaveis.

TIPO PO QUIMICO ABC: Para uso em solidos, liquidos, gases e eletricidade.

TIPO AGUA PRESSURIZADA: Para fogo em papel, tecidos e madeira = Obs. Ndo pode ser
utilizado em parte elétrica.

TIPO CO:: Todos os tipos de fogo usado em terminais de computadores e elétrica.

TIPO ESPUMA MECANICA: Para uso em madeira, borracha, tecido, papel, algodao,

ATENCIOSAMENTE
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EXTINTORES LTDA-ME

Certificado

Certificamos para os devidos fins e efeitos que os Extintores de Incéndio da
INSTITUICAO ALLAN KARDEC ALICE PEREIRA, localizado na Rua Camé |

N°. 653 — Mooca - SP
Foram inspecionados conforme normas do INMETRO.
Este certificado tem validade de 1 (um ano ), desde que o lacre ndo esteja rompido.

Proxima recarga deverd ser efetuada em Outubro 2024

PROTEX CHAMA EXTINTORES

Registro INMETRO: N°. 005570/2017



RIA - RELATORIO DA INSPECAO ANUAL

A PROTEX CHAMA COM. MAN. RECARGA DE EXTINTORES LTDA, CERTIFICA QUE
0S MATERIAIS DESCRITOS DA NOTA FISCAL ABAIXO, PASSARAM PELOS
PROCEDIMENTOS DE ACORDO COM AS NORMAS ABAIXO.

NBR 12962 / NBR 13485 / NBR 12779 NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.

NOTA FISCAL ELETRONICA: N2. 01

PROPRIEDADE DE: INSTITUICAO ALLAN KARDEC ALICE PEREIRA
VALIDADE DESTE CERTIFICADO: OUTUBRO 2023 A OUTUBRO 2024
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