w PROTEX CHAMA EXTINTORES

Extintores Novos, Recarga, Equipamentos De Seguranga, Projetos, AV.C.B Com Aprovagao Do Corpo De Bombeiro.
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Relatorio de Recarga dos Extintores

INSTITUICAO ALLAN KARDEC ALICE PEREIRA

(x) Recarga de 17 Extintores

Foram recarregados os extintores citados acima no dia 28/11/2023, atendendo normas de
seguran¢a, com produtos desenvolvidos para atender as normas de saude publica,
devendo ser novamente executados no dia 28/11/2024.

07- PQS 4KG(BC)= Faixa de Temperatura de Operagdo (-102C A 502C)
Extintor de P6 Quimico é a base de NaHCo3 (bicarbonato de sédio)
N?(Nitrogénio)Pressdo normal de carregamento: 1,0 a 1,03 MPa 20°C

08- AP 10LTS = Faixa de Temperatura de Operacdo (-42 C A 452C)
Extintor de Agua Potavel é a base de gés expelente N2 (nitrogénio)
Pressdo normal de carregamento: 1,0 a 1,03 MPa 202C

02- CO,6KG= Faixa de Temperatura de Operagéo ( -02 C A 452C)
Extintor de Gas Carbonico a a base CO; (diéxido de carbono)
Pressdo normal de trabalho: 12.6 MPa

Realizacao das Recargas: 28/11/2023

Préxima Recarga: 28/11/2024

Garantia das recargas por um Periodo de 1 ano, desde que os extintores, nao
estejam violados como por exemplo: Lacres rompidos, Valvulas Quebrada, Valvulas
com vestigios de Matéria Prima, Sem Etiquetas de Garantia, Selos do Inmetro.
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